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TrinkwV - Anl. 1 -3 Tail |
Probeentnahmeort OM Pagnilz, Werkstalt Juragrupps - WB
Objektkennzahl 1230047200196
Probeentnehmer Elisabeth Polster
Probeantnahmeadatum 26.08.2018 - 07:20
Prabenaingang 26.09.2018
Priifzeitraum 26.09.2018 - 19.10.2018
Hinwalsa:

- Die Prifergebnisse beziehan sich ausschlieBlich auf dia baschriabanan Praban
- Der Priifbericht darf in keinam Fall auszugsweise ohne schrifliche Genehmigung
des Priflaboratoriums vervielfaligt werden
- Micht akkredilierte Verfahren sind mit # gekennzeichnet; Hausverfahren tragan die Kennung HY
- Bel weltergahanden Fragan zur Mathodik {insbesondere der Probenahme) kentaktieren Sie
bitte dia Mitarbeiter des Labors
- Bei Teilanalysen, die aus organisatorischen Grinden an aln Zwaltlabor vergabon
wurden, Ist sichergastallt, dass dort die notwendigen Qualifikationen vorliegen
- Die N-ERGIE Service GmbH mit ihrem unabhangigen und selbstindigan Labor ist

g organisalorisch in die N-ERGIE Akliengesellschalt eingagliadart

o - Fir dia Ergebnisangabe wardan zum Tell Abkiirzungen verwendel. Erlauterungen hierzu finden Sie direkt
'-E im Anschluss zum Ergebnisteil des Prifberichts.
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Zugelassan nach § 15 Abs. & TrinkwVV 2001

rEv.I_-EHE!E Sorvica J’|l;hulma| m&m‘w : ﬂﬁ:ﬁl&hﬁﬂlﬂw Cluirs-Patar ng;{ﬁh: dar Guuom:huh mm?;ﬁ I 251 aiabaE
ingeiragen bedm Amisgor rfj uriar 10385 - Sweuarnummer GH0308 - Umgatzstowar I 1
Eparkagse Nimbarg, Eﬁ" DE47 7605 0101 0004 731527, BIC SSKNDET7XXX



(N-ERGIE

Service GmbH

Priifbericht Nummer 140000407996 vom 19.10.2018 Seite 2 von 10
Zweckverband zur Wasserversorgung der Juragruppe

Probenahme: ON Pegnitz, Warkslatt Juragruppe - WB vom 26.09.2018

Parameter Ergebnis Einhait Granzwerl Verfahren
Anlage 1 - Teil 1
Mikrobiologische Parameter

E.coli 0 KBE/00mi 0 DIN EN IS0 8308-2:2014-06
Enterokokkean 0 KBEMOOMmI 0 DIM EM ISC 7899-2:2000-11
Anlage 2 - Teil 1
Chemische Parameter B
Benzol <05 pgh 1,0 DIN 38407 F8
Bor =0,10 mgl 1,00  DINEN ISO 11885:2008-08
Bromat B <0,004 mgl 0,010 EN ISO 15061
Chrom <0,005 rrlgﬂ 0,050 DIN EMN 15D 11885:2008-08
Cyanid <0, mg/ 0,05 = HV-LZ-30
1,2-Dichlorathan <0 6 "l 3,0  DINEN IS0 10301199708
Fluorid <02 __mgil 1,5 DIN EN ISO 10304-1:2008-07
Nitrat 14 mgl 50 DIN EN ISO 10304-1:2008-07
Quecksilber ) <0,0003 g/ 0,001 EN ISO 12846
Selen <0,004 mg! 0,010  DIN EN ISO 11885:2000-09
Uran <20 pad 10,0  DINEN IS0 11886:2008-08
Trichlorethen (THI) 0,2 ugi DIN EM 1S3 10301 :1687-08
Tatrachlorathen (TETRA) <02 pgA ~ DIN EN IS0 10301:1997-08
Summe (TRI + TETRA) n.n. il 10,0 BERECHMNET
Anlage 2 - Tail 2
Chemische Parameler
Antimon 0,001 mgil 0,005  DIN EN ISO 11885:2008-08
—— o  Arsan <0002 mgl 0,010  DIN EN IS0 11886:2009-09
=0  Banzofalpyren <0,002 ugh 0,010 DIN 38407 - FB
s (~.  Blei 0,003 mg 0,010  DIN EN ISO 11885:2008-08
— 3 Cadmium =<0, 001 mg 0,003 DINEN IS0 11885:2009-09
— g Kupfer <002 mgl 2,0  DINENISO 11885:2009-00
= o NMicksl =0,005 mgi 0,020  DIN EN ISO 11885:2008-08
=3 Nt <0,02 mgl 0,50 DIN EN ISO 10304-1:2009-07
—
S Polycycl. aromal. Kohlenwasserstotie (PAK)
Benzo(billucranthan 0,01 pgd DIM 38407 - F8
Benzo(k)fluoranthen 0,01 pgl DIN 38407 - F8
Benzo(g h,ijperylen <001 pgi DIN 38407 - F&
Indenaf1,2 3-cd)pyran =001 pad DM 38407 - F8
Summe (PAK) n.n. pgi Q,1 BERECHMET
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Probenahme: ON Pegnitz, Werksiatt Juragruppe - WB vom 26.09.2018

Parameler Ergebnis Einheit Grenzwerl Vertahren
Trihaloganmeathane (THA)
Chloroform ] <08 pgl DIM EM IS0 10301:1997-08
Monobromdichlormethan =0,3 g/ DIM EM IS0 10301:1887-08
Dibrommenochlarmethan <02 "L _ DIN EN IS0 10301:1997-08
Bromoform o <0,6 pg/ DIN EN ISO 10301:1997-08
Summe THM n.n. [Tl 50,0 BERECHNET
Vinylehlorid <0,0005 mgl 0,0005  DIN EN ISO 10301:1897-08
Anlage 3 B )
Indikatorparameter
Aluminium =0,030 mg 020 DINEN ISO 11885:2008-09
Ammanium e N =0,10 mai 050 DINEN ISO 11732:2005-05
Chilorid 8 _mgi 250 DIN EN IS0 10304-1:2008-07
Clostridium perfringans (inkl. Sparen) 0 KBEADOmI 0  DINEMISO 14189:2016-11
Caoliforme Baktarian - 0 KBENOOmI 0 DINEN IS0 9308-2:2014-06
Eisen <0,01 mg/l 0,20  DIM EM ISO 11885:2008-08
SAK 436nm =0,1 1/im 0,6  DINENISO 7887:1994-12
Garuch (TON) B - =3 DIM EM 1622: 2008-10
Geschmack chne DEV B1/2:1871
Keloniezahl 22°C 0 KBE/ml 100 TrinkwV §16 Absatz (1c)
Koloniazahl 36°C 0 KBE/ml 100 TrinkwV §15 Absatz (1c)
Leitfahigkeit 25°C 584 pSiem 2790 DIN EM 278858:1993-11
Mangan =0,01 mg 0,05  DINEN IS0 11885:2009-09
Matrium 28 mg/l 200 DIN EN IS0 11885:2009-09
TOC 0,40 mg/l DIN EN 1484 H3

== [ Permanganat-index <05 mal 50 ~ ENISO 8487

— O Sulfat i 16 mg/l 250 DIN EN ISO 10304-1:2009-07

m - Tribung <0,1 FNU 1,0 DINEN ISO 7027:2000-04

=S pH-Wer 7.42 6,50-9,50  DIN EN ISO 10623:2012-04

—
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Probenahme: ON Pegnilz, Werkstall Juragruppe - WE vom 26.09.2018

Parameter Ergebnis Einheit  Grenzwarl Verfahren

Zusdlzliche Werte . —
Tamperatur i 14,8 " DIN 38404 C4:1976-12
Sauerstoff 9,80 mg/l DIMN EN ISO 5814:2013-02
Sauarstoffsatigungsindax a9 % ) DIM 38408 G23:1987-11

Calclum - B 8o mg/l DIN EN ISO 11885:2008-09
Magnesiurm 35 mgl DIN EN IS0 11885:2008-09
Kalium 07 mghl DIN EN ISO 11885:2009-09
Saurekapazitit pH 4.3 ) ) 5,50 mmoli DIM 38408 H7-1

Basekapazital pH 8.2 0,50 mimal/] BERECHMET
Gesamthirte 177 “dH - BERECHMET

Gosamthirta ber. als Calclumcarbonat 3,18 mimeal BERECHNET

Quotient NO3+NO2 (TrinkwV) 03 mg 1,0 BERECHNET
Korrosionsparameter ) o

Sattigungsindex 0,14 BERECHNET
Dalta-pH 0,10 BERECHNET

pH nach CaCO3-Séttigung 732 BERECHNET

Calcillosekapazilit 0,0 mg 5,0 BERECHMET

Calcilabschaidakapazitat 10,60 g BERECHNET

Anionenguotient 0,1 BERECHMWET

Kupferguotient azs BERECHMET

Gerlaselquatiant 25 BERECHNET

IHIAIL RN
140000407996
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Probenahme: ON Pegnitz, Werkstatt Juragruppe - WB vom 26.09.2018

Parameter Ergebnis Einheit Grenzwerl Verfahren
Anlage 2 - Teil 1 )

PHlanzenschulzmitlel und Biozidprodukte - Wirkstofle
gem. PSM-Konzep! LGL (Stand 14.12.2017)

24-D <0020 pod 0,10 #Fremdvergabs
Aclonifen <0,050 pgh 0,10 #Fremdvergabe
Amidosulfuran 0,020 o 0,10 #Framdvergabe
Alrazin 0,027 pgd 0,10 #Fremdvargaba
Azoxystrobin <0,020 gl 0,10 #Fremdvergabe
Banalaxyl <0,020 g 0,10 #Fremdvergabe
Bentazon o ) =0,020 pg 010 #Framdvargabe
Bifenox <0,020 pgil 0,10 #Fremdvergabe
Boscalid <0,020 e 0,10 #Framdvergabe_
Bromacil =0,020 pg 010 #Frem abe
Bromoxynil <0,020 pgh 0,10 #Fremdvergabe
Chleridazon <0,020 pgh 0,10 #Framdvergaba
Chlorthalenil =0,020 pad 0,10 #Framdvergabe_
Chlorteluran 0,020 pgh 0,10 #Fremdvergabe
Clomazona =0,020 pgh 0,10 #Framdvargaba
Clopyralid <0,050 pg 0,10 #Fromdvergaba
Clothianidin 0,020 g 0,10 #Fremdvergabe
Cyflufenamid 0,020 ugh 0,10 #Fremdvergabe_
Cyrmoxanil <0,050 pad 0,10 #Fromdvargabe
Cyparmathrin 0,020 gl 0,10 #Fremdvergabe
Cyproconazol =0,020 pigh 0,10 #Fremdvargaba
Desethylalrazin 0,039 g 0,10 #Fromdvergabe
Dasathylsimazin 0,020 pgil 0,10 #Fremdvergabe
— 5 Desethylterbuthylazin . <0,020 pgd 0,10 #Fremdvargaba
= 0" Desmedipham =0,020 gl 0,10 #Framdvargabe
0
s -  Dicamba 0,050 g/l 0,10 #Fremdvergabe
=== Dichlorprop <0,020 pgh 0,10 #Fremdvergabe
Eg Difencconazel <0,020 o 0,10 #Fromdvergabe
== Diflufenican 0,020 pg/l 0,10 #Fremdvergabe
=S  Dimefuron_ o <0,020 Lgh 0,10 #Framdvergabe
=== —  Dimethachlor <0,020 g 0,10 #Fremdvergabe
- Dimethanamid <0,020 pg 0,10 #Fremdvergabe
Dimethoat - <0,020 jig/ 0,10 #Fremdvergabe_
Dimethomorph <0,020 pg/ 0,10 #Fremdvergabe
Dimooystrabin <0,020 pgi 010 #Framdvergabe
Diuron N - B <0,020 gl 0,10 #Fremdvergabe
Epoxiconazol <0,020 pgh 0,10 #Fremdvergabe
Ethidimuran 0,020 pgh 0,10 #Framdvergabe

N-ERGIE Sarvioe GmbH m&bﬂlrrbmg Geschilisilhrer: Claws-Pale Dl - Silz dor Geselischall Min
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Probenahme: ON Pegnilz, Werkstall Juragruppe - WE vom 26.09.2018

Parameler Ergebnis Einheil  Grenzwerl Vertahren
Anlage 2 - Teil 1

Pllanzenschutzmittel und Biozidprodukte - Wirkstoffe

gem. PSM-Konzepl LGL (Stand 14.12.2017)

Ethofumasat =0,020 gl 0,10 #Framdvergabe
Fanoxaprop <0,020 o 0,10 #Fremdvergabe
Fenpropidin 0,020 ugi 0,10 #Framdvergabe
Fenpropimarph =0,020 pai 0,10 #Framdvergabe
Flazasulfuron ) _=0,020 pad 0,10 #Fremdvergabe
Flanicamid 0,020 ugi 0,10 #Framdvergabe
Flarasulam <0,020 pa 010 _ #Fremdvergabe
Fluazifop . = =0,020 o 0,10 #Fremdvergabe
Flufenacat 0,020 ugi 0,10 #Framdvergabe
Flumioxazin <0,020 pa 010 ) #Framdvargabe
Fluopicolide <0,020 pgh 0,10 #Fremdvergabe
Fluopyram 0,020 g 0,10 #Framdvergabe
Fluraxypyr <0,020 g 0,10 #Fromdvargabe
Flurtamane <0,020 pg/l 0,10 #Fremdvargabe
Glyphosat <0,050 pai 0,10 #Framdvergabe
Haloxyfop =<0,020 pgd 010 #Fromdvergabe
Imidacloprid <0,020 pg/l 0,10 #Fremdvargabe
lodosulfuren-mathyl =0 020 pgd 0,10 #Framdvargaba
Ipradion <0,020 Cpgd 0,10 #Fremdvergabe
Isoproturon =0,020 g/l 0,10 #Fremdvergabe
Krasoxim-Mathyl 0,020 g 0,10 #Framdvergaba
lambda-Cyhalathrin - =0,020 g 0,10 #Fremdvergabe
Lenacil <0,020 ugll 0,10 #Fremdvergabe_
==, Mandipropamid 0,020 pg 0,10 #Fremdvergabe
=0 MCPA ) B 0,020 gl 0,10 #Fremdvergabe
. Mecoprop <0,020 gl 0,10 #Fremdvargabe.
: 3 Maszairian =0,050 o 0,10 #Framdvargabes
=9 Motalaxyl B <0,020 pg/ 0,10 #Fremdvergabe
=5 Metamiron 0,020 pg/ 0,10 #Fremdvergabe
! 3 Matazachlor =0, 020 g 010 #Framdvergabes
— -l Matconazol - =0,020 o 0,10 #Fremdvergabe
— Methlocarb <0,050 pg! 0,10 #Framdvergabe
Matebramuren =0,020 o 0,10 #iFramdvergabe
Matolachlor o =DD20 pgi 0,10 #Fremdvergabe

N-ERGIE Sarvice GmitH - 90338 Mdrnberg - Geschaltellhver: Claus-Peter Ddrr - Sitz dor Gesollschalt Nir
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Zweckverband zur Wasserversorgung der Juragruppe

Probenahme: ON Pegnilz, Werkstall Juragruppe - WE vom 26.09.2018

Parameter __ Ergebnis Einheil  Grenzwerl Verfahren
Anlage 2 - Teil 1

Ptlanzenschulzmitlel und Biezidpradukte - Wirkstote

gem. PSM-Konzept LGL (Stand 14.12.2017)

Melribuzin =0,020 g 0,10 #Fremdvergaba
Metsulfuren-mathyl <0,020 g 0,10 #Fremdvergabe
Napropamid B <0,020 pagl 0,10 #Framdvergaba
Nicosulfuron <0,020 g 0,10 #Fremdvergaba
Penconazal =0,020 gl 0,10 #Fremdvergabe
Pendimathalin N <0020 gl 0,10 #Framdvargaba
Pethoxamid =0,020 pag 0,10 B ___#Fremdvergabe
Phenmadipham <0020 Hg 0,10 #Fremdvergabe
Picloram o =0,050 g 0,10 #Framdvargabe
Picolinafen =0,020 pa 0.10 - #Fremdvergabe
Pleoxystrabin ~=0,020 g 0,10 #Framdvergabe
Frimicarth =0,020 gl 0,10 #Framdvargabe
Prochleraz <0,020 g 0,10 #Fremdvergabe
Propamocarb - <0, 020 pag 0,10 #Framdvargaba
Propazin =0,020 g 0,10 #Framdvargaba
Propiconazel <0020 pg 0,10 #Fremdvergabe
Prapoxycarbazan S =0,050 pagi 0,10 #Framdvergabe
Propyzamid =0,020 g 0,10 #Framdvargaba
Proguinazid <0,020 g 0,10 #Fremdvergabe
Prosulfecarh =0,020 pgd 0,10 #Framdvergaba
Prosulfuron 0,020 g 0,10 #Framdvargabe
Prothioconazol 0,020 pai 0,10 #Fremdvergabe
Pymatrozin - =0,020 pgh 0,10 #Framdvargaba
E o  Pyraclostrobin <0,020 pgi 0,10 #Framdvergaba
— g Pyridat =0,10 pgl 0,10 #Fremdvergabe
s - Pyrimathanil =0,020 pgh 0,10 #Framdvargaba
O Quinmerac 0,020 ugh 0,10 #Framdvergabe
; ©  Quinoclamin <0,020 pad AL #Fremdvergabe
— 8 Quinaxyfen o <0,020 gl 0,10 #Fremdvergaba_
=G  Rimsulfuron <0,020 ug/ 0,10 #Fremdvergabe_
1  Simazin =0,020 i 0,10 #Fremdvergabe
- Spiroxamine <0,020 pgA 0,10 #Framdvergabe_
Sulcotrion =0,020 pai 0,10 #Fremdvergabe
Tabuconazal <0,020 A 0,10 #Fremdvergabe
Tebufenpyrad e . =0,020 pai 0,10 #Framdvargabs
Terbutylazin =0,020 g 0,10 #Framdvergabe
Thiacloprid <0,020 g 0,10 #Fremdvergabe
Thiameathoxam =0,020 pgi 0,10 #Framdvergabe

N-ERGIE Sanvice GmbH - 00338 NOrnberg + Geschalsilheer: Claus-Poter DO - Sz der Gesellschadt Mar
Elmurmtnmﬁmmkm Nirnberg under HR B 19385 - Stewvernummes 24 1/1 1680308 - Umsalzsteuer Id-Hr. DE 221558058
Sparkasse Nlmberg, DE47 7602 D101 0004 731537, HIC SSKNDETTXNX
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Probenahme: OM Pegnitz, Werkstall Juragruppe - WE vom 26.09.2018

Parameter B Ergebnis Einheil  Grenzwerl Verfahren
Anlage 2 - Teil 1

Pilanzenschutzmiltel und Biozidprodukte - Wirkstotfe
gem. PSM-Konzept LGL (Stand 14.12.2017)

Thifensulfuren-methyl =0,020 pgd 0,10 #Framdvergabe
Topramezen =0),030 pgi 0,10 #Fremdvergabe
Triadimenaol ] B <0,020 pgi 0,10 #Fremdveargabe

Triasulfuren =0,020 pgA 0,10 ____ #Fremdvergaba
Tribenuron-mathyl =0,020 _pgl 0,10 #Fremdvergabe
Triclopyr o <0,020 i 0,10 #Framdvergaba

Trifloxystrebin =0,020 pgi 0,10 #Framdvergabe
Triflusulfuron-methyl =0,020 pgd 0,10 #Fremdvergabe
Triticonazol <0020 __ugh 0,10 #Framdvargabe

Tritesulfuron =0,020 pgi 0,10 #Fremdvergabe

Summea Wirkstolfe 0,066 pal 0,50 BERECHNET

Abkiirzung n.n. = nicht nachwaisbar

140000407996
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Prabenahme: ON Pegnitz, Werkstatt Juragruppe - WB vom 26.09.2018

Beurteilung

Das untersuchte Wasser ist klar, farb- und geruchlos und geschmacklich neutral.

In hygienischer Hinsicht ist das Wasser nicht zu beanstanden.

Die Parameter Leitfahigkeit, pH-Wert und Temperatur zeigen zunéchst keine Auffalligkeiten.

Mit einem Natriumgehalt von 2,6 ma/l und einem Kaliumgehalt von 0,7 ma/l kann das Wasser als
alkaliarm bezeichnet werden.

Von den Pilanzenschutzmittel- und Biozidprodukt-Wirkstoffen konnten im

untersuchten Parameterumfang Atrazin und dessen Abbauprodukt Desethylatrazin nachgewiesen
werden. Die Analytik erfolgte hier durch Labor Institut Rietzler GmbH.

Mit einem Sattigungsindex von 99 % ist das Wasser praktisch sauerstoffgesattigt.

Beim untersuchten Wasser handelt es sich mit einer Gesamtharte von 17,7 °dH um ein hartes
Wasser. Es hat einen calcitabscheidenden Charakter.

Die Betrachtung der Korrosionswahrscheinlichkeiten nach DIN EN 12502
lieferte folgende Hinweise:

Gusseisen, unlegierte und niedriglegierte Stahle (DIN EN 12502-5):

- Die Voraussetzungen fiir die Ausbildung von Schutzschichten sind ediillt,

- Die Wahrscheinlichkeit filir gleichmaBige Flachenkorrosion ist sehr niedrig.
Schmelztauchverzinkte Eisenwerkstoffe (DIN EN 12502-3):

- Die Voraussetzungen fir die Ausbildung von schiltzenden Deckschichten sind ediillt.
- Die Wahrscheinlichkeit fiir gleichmaBige Flachenkorrosion ist klein,

- Es besteht keine Gefahr der Lochkorrosion.

- Die Wahrscheinlichkeit flr selektive Korrosion ist erhéht.

Kupfer und Kupferlegierungen (DIN EN 12502-2).

- Deckschichten kinnen ausgebildet werden.

- Die Wahrscheinlichkeit der Lochkorrosion in erwérmten Wasser ist gering.
Nichtrostende Stahle (DIN EN 12502-4):

- Die Korrosionswahrscheinlichkeit in kaltem und erwarmten Wasser ist gering.

Zusammenfassung:
Das Wasser entspricht den Forderungen der gellenden Trinkwasserverordnung vom
08.01.2018 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2018, Teil | Nr. 2)

N-ERGIE Sarvice GmbH - 0338 Nirmbarg - GeschbftelOhrer: Claus-Pater Ddr - Siz der Gesallschaf Mamber
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Probenahme: ON Pegnitz, Werkstatt Juragruppe - WB vom 26.09.2018

Freundliche GriiBe

MN-ERGIE Service GmbH

LA. - :
{ .Yﬁt-u j 5/ Zwé’u
Thcfrna Dreher Dr. Karin Laue-Schuler
Leitung Chemie Leitung Mikrobiologie

NI T
1400004073996

N-ERAGIE Srevicn GmhH - $0338 Nilrrbeng - ﬂn:al‘l.ﬁﬂﬂll'lhml Claug-Pater Dir - Sitz dar Gosallschat N H
Eingairagen balm Arﬂﬁ:hﬂ Mirnkarg uniar HA B 19385 - Stsusrnummar 24171 16750008 - Umsmzsteuer ld-Nr, DE 221550055
Spaskasse Nirnberg, [BAN DE4T 7605 0101 0004 ?:-15?? BIG SSRNDE7 IO



